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ATTENZIONE :

POSIZIONE BOCCHE DI ASPIRAZIONE INDICATIVE ;
| COLLEGAMENTI DELLE ASPIRAZIONI PUNTUALI
ALLE MACCHINE SARANNO DEFINITE IN CANTIERE
DA PARTE DI FISIA , DELLA SOCIETA’ INCARICATA

DElI MONTAGGI E DI AIR ECOSYSTEM L

DISEGNI DI RIFERIMENTO
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EDIFICIO DI RAFFINAZIONE

SEZIONE A—A

| 34.71

ATTENZIONE :
DISEGNO VALIDO PER PERCORSI
CONDOTTE ASPIRAZIONE ARWA

538.00 sim
538.15 slm
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REVISIONI —
3 L3
ESS

FISIA ITALIMPIANTI

REGIONE CAMPANIA
SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE PROVINCE DI
AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO.
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b IMPREGILO

PROGETTO ESECUTIVO
Dott. Ing. Angelo Pelliccia

Dott. Ing.
EE oS
Dott. Arch. Froncesco MARZULLO
Dott. Arch. Maria Flavia ANGELINO
Dott. Arch. Bernardino CARPENTIERI
> Dott. Arch. Potrizia DEL PINTO
Dott. Arch. Michele RICC!
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CLENTE LOCALITA®
REGIONE CAMPANIA CASDUNI
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SISTENA TRATT. ARW E BIOFLTRO
LN 1 ASPRAZIONE kA "
PNTA E SEZIONI Looi]
LEIPRO] DJL1E|[MI[205)|, LOO1]




